


SE RESUELVE:

publicara la presente Resolucion en el Portal de Transparencia Institucional.

Reglstrese y Comuniquese,

FDAP/JCHR/klpb

cc.
■ DEOG
■ DEN
■ DEEMSC
■ OEA
■ OEPE
• OAJ
• UFIB
• OSG
• UFGRD
■ OEI (pub. Pag.Web)
• Archive

visto, el Jefe de la Unidad Funcional de Gestion del Riesgo de Desastres remite el referido Plan, 
resultando pertinente su aprobacion mediante acto resolutive;

ARTICULO SEGUNDO: La Oficina Ejecutiva de Administracion, la Oficina de Servicios 
Generales y la Unidad Funcional de Gestion del Riesgo de Desastres, seran los responsables 
del cumplimiento de la presente resolucion.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA PREVENCION DE 
OCURRENCIA DE INTERRUPCION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA ¥ 
GASES MEDICINALES, periodo Diciembre 2025- Enero 2026 en el Institute Nacional 
Materno Perinatal.

SESftyiCA?

Con la visacion del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administracion, de la Directora 
Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico y de la Jefa de la Oficina de 
Asesoria Juridica, y en armonia de las facultades conferidas por la Resolucion Ministerial N° 
504-2010/MINSAy Resolucion Ministerial N° 006-2022/MINSA;
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

causar

3. ALCANCE

La interrupcion del suministro electrico, afecta directamente a la atencion de pacientes 
neonatos, nines y madres, como, por ejemplo, cuando se esten ejecutando cirugias, 
reanimacion, partos u otros procedimientos medicos, exponiendo la integridad ffsica del 
paciente. Afecta tambien la continuidad del funcionamiento de las demas areas medicas y 
administrativas.

El Instituto Nacional Materno Perinatal siendo un Organo Descentralizado del Ministerio de 
Salud, encargado de brindar atencion especializada y altamente especializada en la salud 
sexual y reproductiva de la mujer en las diferentes etapas de vida, asi como del neonato de alto 
riesgo.

La institucion esta sujeta a cortes imprevistos de luz, al estar ubicada en un distrito centrico de 
Lima (Barrios Altos), en donde existen edificaciones antiguas con instalaciones tambien 
antiguas.

Garantizar la continuidad del funcionamiento de las instalaciones del Instituto Nacional 
Materno Perinatal, frente a la interrupcion del suministro electrico, de tai forma, que permita 
la continuidad de la atencion a los pacientes.

Asimismo, como consecuencia del Fenomeno de Nino u otros fenomenos, las fallas en la red 
el^ctrica troncal u otros inconvenientes, producen cortes del suministro de luz que afectan a la 
entidad, ocasionando inconvenientes en la atencion a pacientes, suspensidn de las atenciones 
etc.; que repercuten directamente a los pacientes y personal asistencial, que labora en la 
entidad.

Razon por la cual, contamos con el presente Plan de Contingencia, el mismo que describe los 
sistemas de respaldo alterno con que cuenta el instituto, en el caso de ausencia de energia 
electrica.

• Preparar al personal especializado, para prevenir y/o mitigar los efectos que puede 
la ausencia de energia electrica en la entidad, en forma individual u organizada.

• Designar el/o los responsables en las acetones a realizar.
• Llevar un registro de las acciones a realizar y/o realizadas.

Tec. en
jc-gcp iNGEKIc

Para garantizar la atencion al paciente con la debida calidad, se debe asegurar la continuidad 
en la atencion, por tai razon se cuenta, con un respaldo alterno, en caso se produzca la 
interrupcion de este suministro basico.
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4. APLICACION

A todas las instalaciones del Institute National Materno Perinatal.

I

6. DEFINICJONES

6.1 INMP: Institute Nacional Materno Perinatal.

i

6.3 INFORMES TECNICOS DEL EQUIPO: Son Reportes que informan la realization de las 
distintas actividades de mantenimiento preventive a los equipos que participan en los sistemas 
de operation y respaldo de energia electrica. El mantenimiento corrective es ejecutado 
normalmente, por un servicio tercerizado (servicio externo) y el servicio de mantenimiento 
preventive, Io ejecuta principalmente con personal de planta. Cada reporte emitido (interne o 
externo) se almacenara en una carpeta respectiva; CUADERNO DE REPORTE DIARIO a cargo del 
area de Sala de Maquinas.

6.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Son una serie de tareas planificadas previamente, que se 
llevan a cabo para contrarrestar y/o mitigar las fallas potentiates de un equipo, instalacion o un 
sistema. Estas tareas incluyen inspeccion general, verificando la lista de acciones de 
mantenimiento preventive (reemplazo de piezas, limpieza, calibrationes, etc.) propias del 
equipo en cuesnon.
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Dirigido a todo el personal y equipos t^cnicos que participan en la operacion o manejo del 
funcionamiento del equipo de respaldo alterno de energia electrica.

JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES: Es el responsable de:
• Poner en ejecucion el Plan de Contingencia en caso se produzca un apagon o una 

interruption del suministro electrico.
• Asegurar el buen funcionamiento del Equipo Generador de Energia Electrica alterna 

(Grupos Electrogenos).
• Garantizar el funcionamiento de las Luces de emergencia.
• Realizar los procesos de mantenimiento preventives y los registros de control 

necesarios.
5.2 DE LA SUPERVISldN
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTlbN DE RIESGOS Y DESASTRES: Es responsable de:

• Supervisar la operatividad del Plan de Contingencia.
• Supervisar la continuidad del funcionamiento de la entidad, relacionada con la 

atencion.
• Supervisar la periodicidad en los planes de mantencion del grupo electrogeno y otros.

6.2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (TTA): Es el sistema que administra las cargas 
electricas de! INMP en caso de CORTE DE LA ENERGfA ELECTRICA DEL CONCESIONARIO (Pluz 
Energia) Y TRANSFIERE LA CARGA, al SUMINISTRO alterno: GRUPO ELECTR6GENO.

5. RESPONSABLES DE LA EJECUCldN
5.1 DE LA EJECUCldN
DIRECTOR GENERAL: Es el responsable de conocer, difundir y velar por la operatividad del Plan 
de Contingencia.



7. DESARROLLO

La entidad cuenta con 02 GRUPOS ELECTRdGENOS, con las siguientes caracteristicas:

POTENCIA AREAS DE SUMINISTROMODELO N° DESERIEN° MARCA

T33MP67898X05932S 350 KVAMO DASA M P-300 I1

SOLO EDIFICIO PERU JAPONT33MP67903X05929S 585 KVAMO DASA MP-515 I2

7.1.2 UBICACION DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS

Ca.

Tambi£n protegen contra anomalias del suministro electrico, como picos de voltaje, variaciones 
de voltaje y/o frecuencia, ruido en la senal, armonicas, etc y otros problemas, que podria 
ocasionar desperfectos, a nuestros equipos y/o dispositivos electricos, ocasionando que 
funcionen de manera anormal o en el peor de los casos se danen.

7.1 PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE INTERRUPClbN DEL SUMINISTRO ELECTRICO
7.1.1 DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO DE RESPALDO, DISPOSICION Y RANGO DE ACCION

PEDIATRIA, CONSULTORIOS 
EXTERNOS, BANCOS DE SANGRE Y 
LECHE, DIRECCION GENERAL, 
ADMINISTRACION, ETC.

6.7 UPS: (Sistema de alimentacion ininterrumpida). Fuente de suministro electrico alterno, que 
poseen algunos equipos, conformados por batenas que permiten brindar energia electrica por 
un tiempo limitado a los equipos y/o dispositivos electricos/electronicos, en caso se haya 
producido una interrupcion electrica del concesionario.

6.8 PLUZ ENERGIA: Concesionario que suministra la energia electrica, contratada por la entidad 
denominada PLUZ ENERGIA (antes ENEL PERU).

Para enfrentar una contingencia que produzca una interrupcion del suministro de energia 
electrica, el INMP cuenta con un sistema de respaldo, que actuan de manera automatica 
restaurando la energia electrica inmediatamente y que se describe a continuacion:

6.6 PLAN DE CONTINGENCIA: Documento oficial emitido por la entidad, por la jefatura que 
corresponda: Equip© Funcional de Ingenieria Hospitalaria de la Oficina de Servicios Generates; 
a trav£s del cual se determina la Estructura Organizativa (equipo humano) y actividades a 
realizar, utilizadas ante la interrupcion inesperada del suministro electrico, y que son necesario 
para suplir la falta de energia del concesionario, por otra (Grupos electrogenos) y que permitan 
la continuacion de la atencion de los pacientes.
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6.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es una actividad no programada, destinada a corregir las 
fallas que presente algun un equipo, instalacion o sistema, incluye cambio de accesorio y/o 
componentes defectuosos, que ocasionaron la paralizacion del equipo, recuperando su 
funcionalidad.

1. Grupo Electrogeno N°l, en la Sala de Maquinas N°01 b Peru Aleman, adjunto a la Jefatura de 
la Oficina de Servicios Generates, donde tambien estan ubicadcs. 2 calderos, b-•mbi: de agua,

,NST'
swmps GEN=Ra’(.e $ fc R-WAC

"roi



Ministerio de Salud
Institute Nacional Materno Perinatal
Oficina deServicios Generales

tanque de almacenamiento y bombas de petroleo, gas natural, tanque de almacenamiento de 
oxigeno medicinal, etc. (Ver Imagen 1).

2. Grupo Electrogeno N°2, en la Sala de Maquinas No02 o Peru Japon, adjunto a la Sala de 
Maquinas 2, en el ler nivel del edificio Peru Japon, en donde tambien estan ubicadas: 2 
calderos, bombas de agua, tanque de almacenamiento y bombas de petroleo, tuberias de 
vapor, tuberias de gas natural, etc. (Ver Imagen 2).

Este grupo electrogeno, proporciona energia a todo el sistema el£ctrico del edificio Peru Japon, 
en donde estan ubicadas las areas criticas, como: Emergencia, Salas de Parto, Unidades de 
Cuidados Intensivos Madre Nino, Intermedios. Salas de operaciones y Recuperacion.

Proporciona energia electrica alterna, a todo el sistema electrico de las areas del instituto 
como: Pediatria, Consulta externa, Direccion General, Hospitalizacion Monoblock, Bancos de 
Sangre y Leche, Areas Administrativas: Logistica, Economia, Recursos Humanos, Servicios
Generales, etc., excepto el edificio Peru Japon.

I

II

7.2 FUNCIONAMIENTO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO DE RESPALDO
• Ante un corte de suministro etectrico imprevisto, los grupos electrogeno se activan 

automaticamente en un rango de 10 -20 segundos.
• La alimentacion para los motores de los generadores es a base de petrdleo; para Io 

cual se dispone de dos estanques soterrado propios de 6,000 y 2500 galones, para el 
funcionamiento de los calderos y grupos electrogenos de cada area: areas del Peru 
Aleman y edificio Peru Japon.

• El grupo electrogeno tiene un rendimiento de 25-30 litros/hora. En la eventualidad que 
se genere un corte de energia electrica un periodo que supere las 4 boras, el 
encargado del plan de contingencia debera comunicarse con el servicio de Sala de 
Maquinas donde estan ubicados los grupos electrogenos, y hacer de conocimiento del 
motive del corte de energia electrica y el tiempo estimado de duracion.

• Asimismo, el personal verificara el ingreso automatico de petroleo al tanque diario que 
alimenta a los grupos electrogenos, (este tanque cuenta con un visor de nivel, el 
mismo que tendra que estar a mas de la mitad).

• De tener conocimiento que habra un corte prolongado (que supere las 12 hrs.); el 
encargado del plan de contingencia informara a las jefaturas superiores, por medio de 
un aviso via correo electronico, oral o escrito, a los jefes de servicio o areas del 
instituto sobre la ocurrencia y solicitara la restriccion del consumo de electricidad por 
encontrarnos con una interrupcion del fluido electrico imprevisto de nuestro 
suministro.

• Al restablecerse el suministro electrico, el grupo electrogeno entrara automaticamente 
y proporcionara la energia a toda la carga electrica de la entidad, restableciendose el 
funcionamiento de la entidad.

• En caso de NO HABERSE HECHO LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA, entonces se 
debera hacer en FORMA MANUAL; para Io cual el personal de turno encargado debera 
verificar previamente, los parametro de voltaje, frecuencia, etc. del grupo electrogeno 
y hacer la transferencia manual, asegurancose el Funcionamiento de las areas criticas, 
la iluminacion do las vias principales y servicios de apoyo como las luces de 
emergencia, que funcionan en forma automatica; estos dispositivos funcionan por un 
sistema de bateria interna, que estan siempre conectados a la red, (enchufados). Se 
encienden automanccinente ante ia faila del sistema electrico del circuico al cual estan 
conectados



la Red Publica (concestonario).

7.3 SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCE

Se cuenta con 153 kits operativos, ubicados segun la siguiente distribucion:

CANTIDAD

11
42

3

24

165

46

57

28

1PATRIMONIO

3

211
112
313

314
215
4DENTRO DELSERVICIO "E"

2

218
319
120
1PUERTA DE VISITAS

3

1

1

225 PASAOIZOS MARCADORES DE LA PUERTA PRINCIPAL

ng. Roque Cas::!l'.

BANCO DE SANGREY LECHE

PUERTA DE VEHICULOS

Item DESCRiPCidN de servicios del inmp_______________

ASESORfA JURfDICA

PASADIZO LOGISTICA, ECONO Ml A, RECURSOS HUMANOS

3 Ise rvicios generales talleres - oficinas

9

io|almac£n central

16 

it!

ADMINISTRACldN

ESCALERA A INFORMATICA

ESTADISTICA E INFORMATICA

LABORATORIO CENTRAL DOS PISOS 

DIRECCldN GENERAL OFICINAS

ENTRADA: PSICOPROFILAXIS, SIS

PASADIZO DEL 2DO PISO AL SERVICIO "E"

BIBLIOTECA__________________________________

ESCALERA DE INGRESO Y COMEDOR CUERPO MEDICO

AUDITORIO PRINCIPAL Y RAYOS "X"_________________________________

EDIFICIO PERU ALEMAN, MONOBLOCK PARA LOS 4 PASADIZOS: 8u (1 por x 8 
escaleras), 8u (2 por 4 pasadizo)

CONSULTA EXTERNA Y PEDIATRIA PASADIZOS

,jL

_L
r
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• Al retornar, la energia eldctrica del concestonario: El grupo electrogeno, se apagara y el 
tablero de transferencia autom^tico TTA, Kara la conmutacidn: desconectando la carga 
del grupo electrogeno y transfiriendolo a 
restableciendose la energia en todo el institute.

• De no haberse hecho la transferencia en forma automatica de apagado, el personal 
encargado debera hacerlo en forma manual, siguiendo el proceso inverso: Apagar el 
grupo, verificar los parametros de voltaje de la red, y hacer la transferencia en forma 
manual y restableciendose la energia eldctrica en toda la entidad.

21

ZZIIESTADISTICA E INFORMATICA
:i 23£sCALERAS DE EPIDEMIOLOGIA

24'GlNECOLOGiA



CANTIDAD

2

HALL ADJUNTO A VACUNA Y ENTRADA ASCENSOR 2
4

29 4
30 4
31 1
32 3

2
2

35 2
36 2
37 1
38 2

1
40 2
41 1
42 2
43 2
44 RENIEC 1
45 TAMIZAJE NEONATAL 1

46 2

47 1

48 2

49 3

50 3

RAYOS "X"51 3

52 2

53 1

54 4

55 4

56 4

4

RESIDENCIA 4

3

153
I 
iTOTAL

1___
.!---------
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1

J|
JI

fTEM||DESCRIPCl6N DE SERVICIOS DEL INMP 

26||PASADIZO: ESTATUA, DIRECClPN GENERAL 

27

CAJA CENTRAL

PASADIZOS ENTRE PERU JAP6N Y LABORATORIO

MONITORED FETAL 

39 ARCHIVO DE PEDIATRIA

28|FARMACIA ______

LAVANDERIA/COSTURA

EX CLINICA

ARCHIVO CENTRAL CONSULTA EXTERNA

ARCHIVO DE PEDIATRIA

DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA (2DO PISO, SOBRE NUTRIClpN)

VESTUARIO DE ENFERMERIA

VESTUARIO TECNICAS DE ENFERMERIA

PASADIZO: VACUNAS Y CAJA DE ALTAS 

ALMAC^N DE RIESGOS DESASTRES 

1ER PISO PERU JAPdN (EMERGENCIA) 

2DO PISO PERUJAPdN 

3ERPIS0 PERU JAPdN 

4TO PISO PERU JAPdN

PSICOPROFILAXIS

CENTRAL TELEFbNICA
SUB ESTACldN PERU ALEMAN

sub estaciOn peru jap6n

UCI 2 (adjunto a Ginecologia)

CONSULTA EXTERNA Y PASADIZOS 

33||SALA DE MAQUINAS PERU JAPpN ~ 

34||SALA DE MAQUINAS PERU ALEMAN

nutriciOn

57
581

1

59j CENTRAL DE ESTER I LIZ AC ION

' IlAmPARAS DE EMERGENCIA SUMINISTRADAS E INSTALADAS EN LOS
’ ' [jpiFERENTES SERVICIOS DEL INMP



SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS.

'r

b'eatno
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LUCES DE EMERGENCIA INSTALADAS EN 
PASADIZOS



7.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

7.4.1 GRUPOS ELECTR6GENOS (2 EQUIPOS)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODICIDAD REGISTROS

Revision de niveles de aceite En forma mensual

Revision de niveles de refrigerante

En forma mensual

Revision del nivel de combustible En forma mensual

En forma mensual

En forma mensual

En forma mensualRevision del color de gases de escape

En forma mensual

Revision de existencia de fugas En forma mensual

Puesta en marcha en vacio En forma mensual

7.4.2 SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA (153 KITS)

PERIODICIDAD REGISTROS

Revision del estado fi'sico

! En forma

Para asegurar la optima disponibilidad de los equipos y su correcto funcionamiento, ante una 
falta de fluido el^ctrico, se realizaran las siguientes acciones por el personal encargado, la 
Unidad de Mantenimiento:

Revision de tension de correas del 
ventilador

Revision del panel de control, y luces de 
advertencia, presiones y temperatura

Revision del nivel de carga 
(visual)

Revision de los elementos de ajuste, 
(ajustes de pernos)

En forma 
trimestral

En forma 
trimestral

Ministerio deSalud
Institute National Materno Perinatal
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Revision del estado de las bateriasy 
electrolito

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

i - =

.■Limoieza del equipo
LLEVAR UN REGISTRO DE LAS
INTERVENCIONES EJECUTADi

t , LLEVAR UN REGISTRO DE LAS
En forma mensual '|NTERVENC|0NES EJECUTADAS



REGISTROSPERIODICIDAD

Prueba de funcionamiento

Imogen N.? 1 Ubicacion grupo electrogeno N.° 1

I
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MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

En forma 
trimestral

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS 
INTERVENCIONES EJECUTADAS

8. ANEXOS
8.1 ubicaci6n de los grupos electrOgenos
8.1.1 Ubicacion del Grupo electrogeno N°1 de Sala de Maquinas N°1 6 Peru Aleman

L™.
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8.1.2 Ubicacion del Grupo electrogeno N°2 de Sala de Maquinas N°2 6 Peru Japon

Imogen N.^2 Ubicacion grupo electrogeno N.? 2

I

i

I

■vit

I

Ki

m •

l •1
L.

i
1 • I '

I i

Modelo: 

N° Serie: 

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEMN° EJECUTADO

Revision del Nivel de aceite1

Revision del nivel de refrigerante2

■

Revision de tension de correas del ventilador3

Revision del nivel de combustible4

Revision de reservas de combustible5

Revision del estado de baterias y electrolito6

.7 Revision del elemento y ajustes de pernos !
 J.

8 Revision del coicr oe de escape

1
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8.2 FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENT1VO
Equipo: Grupo Electrogeno N° 

EMERGENCIA i

: I

• I i * I

. . i'" r

v-.-. \ ...Lv1 .• S

■ I

- £ 5

Hi|■ 4 8

I. II
1



ITEM EJECUTADON°

Revision del panel de control, luces de advertencia, presiones y temperatura9

10 Revisidn de existencia de fugas

Puesta en marcha en vacio11

Observaciones detectadas:

Medidas correctivas:

Mantenimiento efectuado por:

Vo. Bo. Jefatura:

83 PANEL FOTOGRAFICO
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PUERTA DE INGRES©
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GRUPO ELECTR6GENO DE 350 KVA TABLERO DE TRANSFERENCIA

B) SUB ESTACldN EL^CTRICA N°2 PERU JAP6N

GRUPO ELECTR6GENO DE 585 KW
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PLAN DE CONTINGENCIA, ANTE FALTA DE AGUA, 
GASES MEDICINALES Y OTROS, ANTE CUALQUIER 
EVENTUALIDAD PERIODO ENERO 2025 - ENERO 
2026, EN ELJNMR  

Ministeriode Salud
Institute National Materno Perinatal
Oficina de Servicios Generales

1.- LA INSTITUCION CUENTA CON 02 SUB ESTACIONES ELECTRICAS Y CADA UNO DE 
ELLOS, CON SU RESPECTIVO GRUPO ELECTROGENO, LOS MISMOS QUE SE 
ENCUENTRAN OPERATIVOS Y QUE SUMINISTRAN ENERGIA ELECTRICA, ANTE ALGUN 
APAGON; Y QUE ENTRARAN EN FUNCIONAMIENTO CUANDO SE EJECUTE EL CORTE 
DE ENERGIA DEL CONCESIONARIO. EN EL EDIFICIO PERU JAPON EL GRUPO OPERA 
EN MODO MANUAL Y EN EDIFICIO PERU ALEMAN ES EN MODO AUTOMATICO; Y ESTA 
SERA MANIOBRADO POR EL PERSONAL DE TURNO DE LA CASA DE FUERZA.

2.- ASIMISMO, SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE LA ENTIDAD CUENTA A LA FECHA, CON 
05 AMBULANCIAS COMPLETAMEMNTE OPERATIVAS, Y QUE ESTARAN DISPONIBLES, 
PARA CUALQUIER EMERGENCIA QUE SUCEDA, EN LOS DlAS DE FESTIVOS.

6.- CONTAMOS CON TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO DE CAPACIDDA DE 12 MIL M3, DE 
LOS CUALES TENEMOS EN STOCK HASTA EL MES DE FEBRERO, LIQUIDO 5,400 M3 Y 
GASEOSO 3.600M3.

5.- LAS TOMAS MURAS DE GASES MEDICINALES DE OXIGENO, AIRE Y VACIO DE LAS 
AREAS CRITICAS DEL INMP, SE ENCUENTRA OPERATVOS Y SE CUENTA CON 
CONTRATO DE SUMINISTRO PERMANENTE A NUESTRO TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO, DESDE LA CUAL SE HACE LA DISTRIBUCIONN A LAS REDES 
EXISTENTES, DE DICHOSINSUMOS BASICOS.

4.- SE CUENTA TAMBIEN, CON UN SISTEMA GENERADOR DE GASES MEDICINALES 
ALQUILADO COMPLETAMENTE OPERATIVO, TAMBIEN CONTAMOS CON UN EQUIPO 
TRIPLEX PROPIO DE TRES COMPRESORES, DE LAS CUALES DOS ESTAN 
INOPERATIVOS, PERO EL TERCEROO ESTA OPERATIVO Y SE ALTERNA EN SU 
FUNCIONAMIENTO, CON EL EQUIPO ALQUILADO. CON LO QUE SE GARANTIZA EL 
SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES.

3.- TAMBIEN, LA ENTIDAD CUENTA CON EL STOCK DISPONIBLE DE COMBUSTIBLE 
(PETROLEO), PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS 
ELECTROGENOS, Y OTROS EQUIPOS COMO LOS CALDEROS..
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ATENTAMENTE.

Lopez Haw
Bach. Ing.

8.- LOS TABLERO GENERALES Y SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION SE EN ENCUENTRAN 
OPERATIVOS DEL 1NMP.

9.- RESPECTO AL SUMINISTRO DE AGUA:
• LA ENTIDAD CUENTA CON 11 SUMINISTROS DE AGUA DEL TIPO RESIDENCIAL 

QUE ALIMENTAN DIRECTAMENTE A LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, 
CONSULTORIOS DE PEDIATRIA, DIRECCION GENERAL, ETC..

• ASIMISMO SE CUENTAS CON 3 TRES SUMINISTROS DE AGUA INDUSTRIAL, QUE 
ALIMENTA A DOS TANQUES DE AGUA DE 200 M3, QUE SE UTILIZA PARA EL 
AREA DE COCINA Y LAVANDERIA, Y AL EDIFICIO MONOBLOCK (DONDE ESTAN 
LOS PACIENTES) Y OTRO DE 40 M3 QUE ESTA PERMANENTEMENTE 
ALIMENTADO, PARA EL EDIFICIO PERU JAPON, DONDE SE ENCUENTRAN LAS 
AREAS CRITICAS COMO: EMERGENCIA, SALAS DE PARTO, UNIDADES DE 
CUIDADOSINTENSIVOS, RECUPERAC16N Y SALAS DE OPERACIONES.

• PARA EL AREA DE LABORATORIO Y BANCOS DE SANGRE Y LECHE., SE 
CUENTA CON OTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 60 M3.

• CON LO CUAL SE GARANTIZA EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA ENTIDAD

EQUIPO FUNCIONAL DE INGENIERIA HOSPITALARIA 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.

TELEFONOS DE CONTACTO:
ING. JUANA ESTHER RAMIREZ GARCIA.
BACH. ING.DOMINGO LOPEZ HAVE
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Ministerio de Salud
Institute Nacional Materno Perinatal
Oficina de Servidos Generales

7.- EL PERSONAL DE TURNO DE LAS SALAS DE MAQUINAS, ESTARAN EN ALERTA, 
DURANTE ESTE PERIODO DE FIN DE ANO, PARA SOLUCIONAR LOS PERCANCES QUE 
PUEDAN OCURRIR, DENTRO DE SUS FUNCIONES.
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